
 
Δοκιμαστική παρακολούθηση :  Μάιος  2016 
                                                                                                                     

 
Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

pH 
σε 250C 

Αγωγ. 
μS/cm 
250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Αγ. Γεώργιος Ιωλκού 
 ( κοιν βρύση) 9/5 15347 11 7 0,20 8,1 252 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,03 0 0 0 1 
Πάρκο Καλλιθέας 
 ( έναντι πάρκου) >> 15348 20,6 99 0,36 7,8 703 2 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,03 0 0 1 1 
Αγ. Κωνσταντίνος 
πάρκο (κοιν. βρύση) >> 15349 22 122 0,11 7,6 783 2 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,04 0 0 3 15 
Πλ. Ελευθερίας (πάρκο 
κοιν. βρύση ) >> 15350 22 124 0,24 7,7 785 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,04 0 0 5 0 
Περιοχή Δημαρχείου 
 ( φούρνος αρχή 
Δημητριάδος) >> 15351 23,6 119 0,26 7,6 785 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,05 0 0 0 1 
Αγ. Ειρήνη - Αλυκές 
Εκκλησία  Κοιν. βρύση >> 15352 20,8 106 0,32 7,8 725 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,03 0 0 3 0 
ΜΕΤΚΑ  πάρκο 
(κοιν. βρύση) >> 15353 23 135 0,39 7,6 816 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,06 0 0 0 13 
Αγ. Σπυρίδων  
κατάστημα έναντι εκκλ >> 15354 23,4 133 0,18 7,5 806 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,05 0 0 14 5 
Αγ. Βαρβάρα (οικία) >> 15355 23,4 119 0,45 7,5 760 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,06 0 0 5 6 
Ν. Δημητριάδα οικια 
έναντι ΚΑΠΗ >> 15356 20 103 0,22 7,7 730 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,04 0 0 2 8 

 

  
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ  

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ ( ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)   

 

Όρια  
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

pH 
σε 250C 

Αγωγ. 
μS/cm 

σε 
200C/250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Παραμετρική τιμή  250  6,5-9,5 2500/2790 Απ/τή Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,50 0 0 Άνευ ασυνήθους 
μεταβολής 
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Σημείο 
 Δειγματοληψίας 
 
 
 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

pH 
σε 250C 

Αγωγ. 
μS/cm 
250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Χημείο 10/5 15360 21 105 0,13            
Χημείο 12/5 15362 21 103 0,11            
Σαμπάναγα 
 βενζινάδικο 16/5 15366 28 170 0,20 7,6 980 2 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,05 0 0 1 14 
Διμήνι Δημαρχείο 
 κοιν βρύση >> 15367 22,8 110 0,18 8,0 755 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,04 0 0 20 10 
Α΄ΒΙ ΠΕ 
(Παπαδόπουλος) >> 15368 27,8 167 0,21 7,6 944 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τή 0,06 0 0 0 2 
Β' ΒΙΠΕ 
(Πυροσβεστική) >> 15369 27,2 154 0,18 7,7 902 2 Απ/τή Απ/τή Απ/τή 0,05 0 0 0 2 
Μελισσιάτικα   
(οικία έναντι πάρκου ) >> 15370 23 160 0,19 7,6 974 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τή 0,09 0 0 13 0 
Χημείο >> 15373 22 103 0,18            
Χημείο 17/5 15378 22 106 0,21            
Χημείο 23/5 15379 19 34 0,38   1         
Ν. Δημητριάδα οικια 
έναντι ΚΑΠΗ >> 15380      0         
Αγ. Κωνσταντίνος 
πάρκο (κοιν. βρύση) >> 15381      8         
ΜΕΤΚΑ  πάρκο 
(κοιν. βρύση) >> 15382      12         
Αγ. Βαρβάρα (οικία) >> 15383      9         
Αγ. Κωνσταντίνος 
πάρκο (κοιν. βρύση) 24/5 15384      3         
Αγ. Ειρήνη - Αλυκές 
Εκκλησία  Κοιν. βρύση >> 15385      1         
Διμήνι Δημαρχείο 
 κοιν βρύση >> 15386      3         
Σαμπάναγα 
βενζινάδικο >> 15387      2         
ΜΕΤΚΑ  πάρκο 
(κοιν. βρύση) >> 15388      3         
Αγ. Βαρβάρα (οικία) >> 15389      3         
Χημείο 25/5 15390 25,8 87 0,24   0         
Διμήνι Δημαρχείο 
 κοιν βρύση >> 15391 25,2 82 0,19   1         
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Σημείο 
 Δειγματοληψίας 
 
 
 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

pH 
σε 250C 

Αγωγ. 
μS/cm 
250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Αγ. Γεώργιος Ιωλκού 
 ( κοιν βρύση) 26/5 15392      0         
Αγ. Κωνσταντίνος 
πάρκο (κοιν. βρύση) >> 15393      0         
Πλ. Ελευθερίας (πάρκο 
κοιν. βρύση ) >> 15394      0         
Ν. Δημητριάδα οικια 
έναντι ΚΑΠΗ >> 15395      1         
Αγ. Ειρήνη - Αλυκές 
Εκκλησία  Κοιν. βρύση >> 15396      1         
ΜΕΤΚΑ  πάρκο 
(κοιν. βρύση) >> 15397      1         
Χημείο 27/5 15398 24,2 99 0,22            
Χημείο 31/5 15402 27 128 0,19            
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Ελεγκτική παρακολούθηση :  Μάιος  2016 
   

Όρια  
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

ΝΟ3
- 

mg/l 
ΝΟ2

- 
mg/l 

Fe 

mg/l 
Cu 

mg/l 
Enter 

        
Αποικ/100ml 

Παραμετρική τιμή 50 0,5 0,2 2 0 

 
Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

ΝΟ3
- 

mg/l 
   ΝΟ2

- 
mg/l 

Fe 

mg/l 
Cu 

mg/l 
Enter 
Αποικ 
/100ml 

Αγ. Γεώργιος Ιωλκού 
 ( κοιν βρύση) 9/5 15347 6,16 0,007 0,02 <0,01 0 
Πάρκο Καλλιθέας 
 ( έναντι πάρκου) >> 15348 19,36 0,010 0,04 0,02 0 
Αγ. Κωνσταντίνος πάρκο (κοιν. βρύση) >> 15349 18,04 0,013 0,04 0,03 0 
Πλ. Ελευθερίας (πάρκο κοιν. βρύση ) >> 15350 17,6 0,010 0,01 0,02 0 
Περιοχή Δημαρχείου 
 ( φούρνος αρχή Δημητριάδος) >> 15351 17,6 0,013 0,02 0,03 0 
Αγ. Ειρήνη - Αλυκές Εκκλησία  Κοιν. βρύση >> 15352 19,36 0,010 <0,01 <0,01 0 
ΜΕΤΚΑ  πάρκο 
(κοιν. βρύση) >> 15353 17,16 0,010 0,03 0,02 0 
Αγ. Σπυρίδων  κατάστημα έναντι εκκλ >> 15354 17,6 0,013 0,03 0,03 0 
Αγ. Βαρβάρα (οικία) >> 15355 17,16 0,013 0,01 0,02 0 
Ν. Δημητριάδα οικια έναντι ΚΑΠΗ >> 15356 18,92 0,010 0,02 0,02 0 
Σαμπάναγα 
 βενζινάδικο 16/5 15366 19,8 0,013 0,05 0,02 0 
Διμήνι Δημαρχείο 
 κοιν βρύση >> 15367 21,12 0,013 0,03 0,01 0 
Α΄ΒΙ ΠΕ (Παπαδόπουλος) >> 15368 17,6 0,007 0,04 <0,01 0 
Β' ΒΙΠΕ (Πυροσβεστική) >> 15369 17,16 0,007 0,05 0,04 0 
Μελισσιάτικα   
(οικία έναντι πάρκου ) >> 15370 28,6 0,013 0,04 0,01 0 

 

 

 4 
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