
 
 
 
Δοκιμαστική παρακολούθηση : Νοέμβριος  2015                                                                                                             
 

 
 

Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

pH 
σε 

250C 

Αγωγ. 
μS/cm 
250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Αγ. Γεώργιος Ιωλκού 
 ( κοιν βρύση) 

2/11 15001 12 7 0,10 8,2 246 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,03 0 0 0 5 

Πάρκο Καλλιθέας ( έναντι 
πάρκου) 

<< 15002 30 188 0,18 7,7 1020 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,06 0 0 0 1 

Αγ. Κωνσταντίνος (πάρκο 
κοιν. βρυση) 

<< 15003 32 138 0,15 7,6 848 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,03 0 0 13 20 

Πλ. Ελευθερίας (πάρκο 
κοιν.  βρύση) 

<< 15004 26 133 0,15 7,6 832 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,04 0 0 0 0 

Περιοχή Δημαρχείου  
(αρχή Δημητριάδος) 

<< 15005 26,4 145 0,14 7,5 887 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,09 0 0 12 0 

Αγ. Ειρήνη - Αλυκές Εκκλ.  
Κοιν. βρύση 

<< 15006 28,6 156 0,16 7,9 917 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,04 0 0 0 15 

ΜΕΤΚΑ  πάρκο (κοιν. 
βρύση) 

<< 15007 26,6 168 0,15 7,6 919 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,01 0 0 1 0 

Αγ. Σπυρίδων  κατάστημα 
έναντι εκκλ 

<< 15008 31 165 0,17 7,6 941 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,09 0 0 6 12 

 

  
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ  

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ ( ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)   

 

Όρια  
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

pH 
σε 250C 

Αγωγ. 
μS/cm 

σε 
200C/250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Παραμετρική τιμή  250  6,5-9,5 2500/2790 αποδεκτή Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,50 0 0 Άνευ ασυνήθους 
μεταβολής 

 1 



Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

pH 
σε 

250C 

Αγωγ. 
μS/cm 
250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Αγ. Βαρβάρα (οικία) 
2/11 15009 26 152 0,21 7,5 879 3 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,08 0 0 1 51 

Ν. Δημητριάδα οικια 
έναντι ΚΑΠΗ 

<< 15010 25 136 0,16 7,8 867 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,05 0 0 22 42 

Χημείο 3/11 15012 29 163 0,16            

Χημείο 5/11 15013 29,8 191 0,21            

Χημείο 9/11 15017 30,2 195 0,17            

Σαμπάναγα   Εκκλησία  
Κοιν. Βρύση 

10/11 15018 43 252 0,12 7,8 1287 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,09 0 0 0 10 

Διμήνι Δημαρχείο    κοιν 
β ύ  

<< 15019 31,4 195 0,19 8,0 1065 2 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,05 0 0 7 16 

Α΄ΒΙ ΠΕ (Παπαδόπουλος) << 15020 34 223 0,10 7,9 1155 2 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,12 0 0 3 0 

Β' ΒΙΠΕ (Πυροσβεστική) << 15021 33 195 0,27 8,0 1071 2 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,05 0 0 1 1 

Μελισσιάτικα  (πλάτανος) << 15022 36,4 193 0,19 7,6 1130 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,09 0 0 0 6 
Καλλιπόλεως Ν. Νωνία 
(οικία) 

<< 15028   0,16        0 0 35 32 

Αγ. Κωνσταντίνος (πάρκο 
κοιν. βρυση) 

<< 15029   0,17        0 0 3 7 

Περιοχή Δημαρχείου  
( ή Δ άδ ) 

<< 15030   0,21        0 0 0 3 
Πάρκο Καλλιθέας ( έναντι 
πάρκου) 

<< 15031   0,28        0 0 6 11 

2ο Λύκειο Ν. Ιωνίας 
(εσωτερικό δίκτυο- αυλή 
συστοιχία βρυσών 
μαθητών) 

<< 15032 33,8 199 0,12 7,7 1089 0    0,08 0 0 2 38 

2ο ΕΠΑΛ-1ο ΤΕΕ Ειδ. 
Αγωγής  Ν. Ιωνίας 
(εσωτερικό δίκτυο- αυλή 
συστοιχία βρυσών 
) θ ώ ) 

<< 15033   0,21   0         

1ο ΕΚ Βόλου   (εσωτερικό 
δίκτυο-βρύση κουζίνας) 

<< 15034   0,15   3         
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Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

pH 
σε 

250C 

Αγωγ. 
μS/cm 
250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Αγ. Βαρβάρα (οικία) 10/11 15035   0,16   0         
Χημείο 12/11 15037 27,4 188 0,31            
Χημείο 16/11 15048 30,2 195 0,27            
Χημείο 17/11 15051 28,8 220 0,26            
Χημείο 19/11 15052 28,2 216 0,28            
Χημείο 20/11 15053 29 188 0,28            
Χημείο 24/11 15064 25,4 181 0,25            
Χημείο 26/11 15068 30,2 223 0,15            
Χημείο 27/11 15071 26,2 163 0,22            
Α΄ΒΙ ΠΕ (BOCCA) << 15073 36 238 0            
Χημείο 30/11 15075 27 174 0,24            

 
 
 
Ελεγκτική παρακολούθηση : Νοέμβριος 2015  
 

Όρια  
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

ΝΟ3
- 

mg/l 
ΝΟ2

- 
mg/l 

SΟ4
= 

mg/l 
Fe 

mg/l 
Cu 

mg/l 
Enter 
Αποικ 
/100ml 

Παραμετρική τιμή 50 0,5 250 0,20 2 0 

 
Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

ΝΟ3
- 

mg/l 
   ΝΟ2

- 
mg/l 

SΟ4
= 

mg/l 
Fe 

mg/l 
Cu 

mg/l 
Enter 

Αποικ/100ml 
Αγ. Γεώργιος Ιωλκού 
    

2/11 15001 7,92 0,007 13 <0,01 0,01 0 
Πάρκο Καλλιθέας ( έναντι πάρκου) << 15002 18,48 0,010 51 0,02 0,02 0 
Αγ. Κωνσταντίνος (πάρκο κοιν. βρυση) << 15003 17,16 0,013 34 0,03 0,04 0 
Πλ. Ελευθερίας (πάρκο κοιν.  βρύση) << 15004 21,12 0,013 32 0,01 0,03 0 
Περιοχή Δημαρχείου  (αρχή Δημητριάδος) << 15005 18,48 0,013 33 0,01 0,02 0 
Αγ. Ειρήνη - Αλυκές Εκκλ.  Κοιν. βρύση << 15006 19,36 0,010 34 0,02 0,01 0 
ΜΕΤΚΑ  πάρκο (κοιν. βρύση) << 15007 19,8 0,010 42 0,01 0,02 0 
Αγ. Σπυρίδων  κατάστημα έναντι εκκλ << 15008 17,6 0,013 33 0,02 0,01 0 
Αγ. Βαρβάρα (οικία) 2/11 15009 21,56 0,010 34 0,21 0,03 0 
Ν. Δημητριάδα οικια έναντι ΚΑΠΗ << 15010 20,24 0,010 41 <0,01 0,02 0 
Σαμπάναγα   Εκκλησία  Κοιν. Βρύση 10/11 15018 24,2 0,010 53 0,06 0,03 0 
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Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

ΝΟ3
- 

mg/l 
   ΝΟ2

- 
mg/l 

SΟ4
= 

mg/l 
Fe 

mg/l 
Cu 

mg/l 
Enter 

Αποικ/100ml 
Διμήνι Δημαρχείο    κοιν βρύση 10/11 15019 22,44 0,013 57 0,04 0,04 0 
Α΄ΒΙ ΠΕ (Παπαδόπουλος) << 15020 22 0,010 47 0,09 0,03 0 
Β' ΒΙΠΕ (Πυροσβεστική) << 15021 22,88 0,013 43 0,04 0,03 0 
Μελισσιάτικα  (πλάτανος) << 15022 29,48 0,017 54 0,04 0,02 0 
Καλλιπόλεως Ν. Νωνία (οικία) << 15028      0 
Αγ. Κωνσταντίνος (πάρκο κοιν. βρυση) << 15029      0 
Περιοχή Δημαρχείου  (αρχή Δημητριάδος) << 15030      0 
Πάρκο Καλλιθέας ( έναντι πάρκου) << 15031      0 
2ο Λύκειο Ν. Ιωνίας (εσωτερικό δίκτυο- αυλή συστοιχία 
βρυσών μαθητών) 

<< 15032 

20,24 0,017 42 
0,01 

0,01 0 
2ο ΕΠΑΛ-1ο ΤΕΕ Ειδ. Αγωγής  Ν. Ιωνίας (εσωτερικό 
δίκτυο- αυλή συστοιχία βρυσών )μαθητών) 

<< 15033 
   

0,01 
0,03  

1ο ΕΚ Βόλου   (εσωτερικό δίκτυο-βρύση κουζίνας) << 15034    0,16 0,02  
Αγ. Βαρβάρα (οικία) 10/11 15035    0,15   
Α΄ΒΙ ΠΕ (BOCCA) << 15073    0,07   

 

Τα δείγματα με κωδ:  15001-15010 και 15018-15022 αναλύθηκαν   για:  

για Νάτριο, Κάλιο, Αρσενικό, Μόλυβδο, Κάδμιο, Σελήνιο, Αντιμόνιο, Μαγγάνιο, Βόριο,    Νικέλιο, Αργίλιο , Χρώμιο, υδράργυρο  , ολικά κυανιούχα . 

 Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν πολύ μικρότερα των ορίων των παραμετρικών τιμών της ΚΥΑ και στις περισσότερες περιπτώσεις  μικρότερα 

του ορίου ανίχνευσης  της αντίστοιχης μεθόδου 
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Δοκιμαστική παρακολούθηση :   Νοέμβριος  2015                                                                                                                                                    
 

Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

Σκλ 
F o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

 

pH 
    
250C 

Αγωγ. 
μS/cm 
250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Παιδόπολη Αγριάς 
(Ειδικά σχολεία 
εσωτερ. δίκτυο - 
κουζίνα) 

10/11 15026 29 25 0,15   0         

Παιδόπολη Αγριάς 
(Ειδικά σχολεία 
εσωτερ. δίκτυο - 
εξωτερική βρύση) 

<< 15027   0,29   0         

Αγριά οικία 
παραπλεύρως ΕΨΑ 
(υδρόμετρο) 

12/11 15038 28,6 25 0,27   2         

Αγριά οικία 
παραπλεύρως ΕΨΑ 
(υδρόμετρο)  

20/11 15054   0,20   2         

Αγριά Αστέρια (οικία) 30/11 15076 26,4 23 0,17 7,7 538 2 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0.04 0 0 0 3 
Δημοτικό σχολείο (κοι. 
Βρύση έξω από 
προαύλιο) << 15077 26,6 37 0,28 7,7 553 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0.03 0 0 0 1 

 

  
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ     

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
Δημοτική Ενότητα Αγριάς   

 

Όρια 
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

pH 
σε 250C 

Αγωγ. 
μS/cm 

σε 
200C/250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Παραμετρική τιμή  250  6,5-9,5 2500/2790 Απ/τή Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,50 0 0 Άνευ ασυνήθους 
μεταβολής 

 1 



Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

Σκλ 
F o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

 

pH 
    
250C 

Αγωγ. 
μS/cm 
250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Κοιν βρύση έξω από 
Γυμνάσιο Αγριάς 30/11 15078 26,8 39 0,15 7,6 555 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τό <0.01 0 0 0 3 
Ζαχαροπλ. Μπούκης << 15079 26 23 0,17 7,5 527 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό <0.01 0 0 0 11 
Κοιν. Βρύση ΕΨΑ << 15080 26,6 39 0,26 7,7 553 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0.03 0 0 0 1 
Τέρμα Αγριάς (οικία-
φρούτα) << 15081 26,8 23 0,24 7,6 548 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0.03 0 0 0 5 
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Ελεγκτική παρακολούθηση : Νοέμβριος  2015   
 

Όρια  
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

ΝΟ3
- 

mg/l 
ΝΟ2

- 
mg/l 

Fe 

mg/l 
Enter 

        
Αποικ/100ml 

Παραμετρική τιμή 50 0,5 0,20 0 

 
 
 

Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

ΝΟ3
- 

mg/l 
 ΝΟ2

- 
mg/l 

Fe 

mg/l 
Enter 
Αποικ 
/100ml 

Παιδόπολη Αγριάς (Ειδικά σχολεία εσωτερ. δίκτυο - κουζίνα) 10/11 15026   0,03  
Παιδόπολη Αγριάς (Ειδικά σχολεία εσωτερ. δίκτυο - εξωτερική βρύση) << 15027   0,02  
Αγριά οικία παραπλεύρως ΕΨΑ (υδρόμετρο) 12/11 15038   0,21  
Αγριά οικία παραπλεύρως ΕΨΑ (υδρόμετρο)  20/11 15054   0,14  

Αγριά Αστέρια (οικία) 30/11 15076 11,44 0,013 0,01 0 

Δημοτικό σχολείο (κοι. Βρύση έξω από προαύλιο) << 15077 10,12 0,010 <0,01 0 
Κοιν βρύση έξω από Γυμνάσιο Αγριάς << 15078 10,56 0,010 <0,01 0 

Ζαχαροπλ. Μπούκης << 15079 11 0,007 <0,01 0 

Κοιν. Βρύση ΕΨΑ << 15080 10,56 0,010 <0,01 0 
Τέρμα Αγριάς (οικία-φρούτα) << 15081 11,44 0,013 0,01 0 

                      

                      Τα δείγματα  με κωδ: 15076,15077,15078,15079,15080,15081  αναλύθηκαν επίσης για Νάτριο, Κάλιο, Αρσενικό, Μόλυβδο, Κάδμιο, Σελήνιο, 

Αντιμόνιο, Μαγγάνιο, Βόριο,    Νικέλιο, Αργίλιο , Χρώμιο, υδράργυρο  και ολικά κυανιούχα  

Τα δείγματα  με κωδ:,15079,15080 αναλύθηκαν για   Τριχλωρο-αιθένιο τετράχλωρο-αιθένιο ,  ολικά τριαλογονομεθάνια,   1,2 διχλωροαιθάνιο  και 

Βενζόλιο    

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν πολύ μικρότερα των ορίων των παραμετρικών τιμών της ΚΥΑ και στις περισσότερες περιπτώσεις  μικρότερα 

του ορίου ανίχνευσης  της αντίστοιχης μεθόδου 
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Δοκιμαστική παρακολούθηση : Νοέμβριος 2015 
                                                                                                                                                           

 
       

Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

pH 
σε 

250C 

Αγωγ. 
μS/cm 

σε 
200C/250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 
22ο C 37ο 

C/ml 
Αγχίαλος Αλωνάκι (οικία) 23/11 15059 54,2 227 0,38 7,5 1459 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,13 0 0 7 2 
Αγχίαλος (άνω του 
κεντρικού δρόμου βρύση 
οικίας) << 15060 54 230 0,44 7,6 1461 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,13 0 0 5 5 
Αγχίαλος Παραλία (βρύση 
οικίας)  << 15061 53,8 230 0,34 7,8 1450 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,12 0 0 8 7 
Μικροθήβες πλατεία (κοιν 
βρύση) << 15062 38,8 32 0,25 7,9 779 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,10 0 0 1 10 
Αιδίνι (εκκλ. κοιν βρύση) << 15063 46 28 0,23 7,7 869 0 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,01 0 0 3 4 
Μικροθήβες οινοποιείο  << 15073 40 32 0,19  781      0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ         

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
Δημοτική Ενότητα Αγχιάλου   

 

Όρια  
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

pH 
σε 250C 

Αγωγ. 
μS/cm 

σε 
200C/250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Παραμετρική τιμή  250  6,5-9,5 2500/2790 αποδεκτή Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,50 0 0 Άνευ ασυνήθους 
μεταβολής 

 1 



Ελεγκτική παρακολούθηση : Νοέμβριος  2015 
 
   

Όρια  
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

ΝΟ3
- 

mg/l 
ΝΟ2

- 
mg/l 

Fe 

mg/l 
Cu 

mg/l 
Enter 

        
Αποικ/100ml 

Παραμετρική τιμή 50 0,5 0,20 2 0 

 
 

Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

ΝΟ3
- 

mg/l 
   ΝΟ2

- 
mg/l 

Fe 

mg/l 
Cu 

mg/l 
Enter 
Αποικ 
/100ml 

Αγχίαλος Αλωνάκι (οικία) 23/11 15059 22 0,013 0,01 0,01 0 
Αγχίαλος (άνω του 
κεντρικού δρόμου βρύση 
οικίας) << 15060 21,56 0,010 0,04 0,02 0 
Αγχίαλος Παραλία (βρύση 
οικίας)  << 15061 23,32 0,010 0,04 0,01 0 
Μικροθήβες πλατεία (κοιν 
βρύση) << 15062 21,56 0,010 0,02 <0,01 0 
Αιδίνι (εκκλ. κοιν βρύση) << 15063 22,88 0,010 0,01 <0,01 0 
Μικροθήβες οινοποιείο  << 15073    0,01 0 

 

Τα δείγματα  με κωδ: 15059-15060-15061-15062-15063 αναλύθηκαν επίσης για για Νάτριο, Κάλιο, Αρσενικό, Μόλυβδο, Κάδμιο, Σελήνιο, 

Αντιμόνιο, Μαγγάνιο, Βόριο,    Νικέλιο, Αργίλιο , Χρώμιο, υδράργυρο  , ολικά κυανιούχα .  

Τα δείγματα με κωδ  15062 και  15063  και για  Τριχλωρο-αιθένιο,  τετράχλωρο-αιθένιο ,  ολικά τριαλογονομεθάνια,  1,2 διχλωροαιθάνιο  , 

Βενζόλιο  , βρωμικά  και βινυλοχλωρίδιο   

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν πολύ μικρότερα των ορίων των παραμετρικών τιμών της ΚΥΑ και σε πολλές  περιπτώσεις  μικρότερα του 

ορίου ανίχνευσης  της αντίστοιχης μεθόδου 
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Δοκιμαστική παρακολούθηση: Νοέμβριος  2015 
 

                                                                                                                                                                          
 
       
 
 

 
  

Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

Στροφή Σταγιατών 
(Προφήτης Ηλίας-οικία ) 16/11 15041 11,2 7 
Στροφή Σταγιατών 
(Προφήτης Ηλίας-κοιν. 
βρύση ) >> 15042 11,4 9 
Δεξαμενή Δύο Ξύλα >> 15043 11,6 7 
Άνω Βόλος εκκλησία Αγ. 
Τριάδα >> 15044 11,4 7 
Ανακασιά (οικία) >> 15045 12,4 11 
Αγιος Ονούφριος εξωτ  
βρύση μαρκετ >> 15046 13 7 
Ανωμαλιά ( βρύση οικίας) >> 15047 12,6 11 

 
 
 

 

  
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ  

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
Δημοτική Ενότητα Ιωλκού 

 

Όρια  
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

Παραμετρική τιμή  250  

 1 



 
 
 
 
Ελεγκτική παρακολούθηση :  Νοέμβριος 2015 
 
 

                     Τα δείγματα  με κωδ: 15041 - 15047   αναλύθηκαν  επίσης για  Νάτριο, Κάλιο, Αρσενικό, Μόλυβδο, Κάδμιο, Σελήνιο, Αντιμόνιο, Μαγγάνιο, Βόριο,    

Νικέλιο, Αργίλιο , Χρώμιο, υδράργυρο  και ολικά κυανιούχα  

 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν πολύ μικρότερα των ορίων των παραμετρικών τιμών της ΚΥΑ και στις περισσότερες περιπτώσεις  μικρότερα 

του ορίου ανίχνευσης  της αντίστοιχης μεθόδου 
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Δοκιμαστική παρακολούθηση : Νοέμβριος  2015    
 
                                                                                                                                                      

 
 
 

Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

pH 
σε 

250C 

Αγωγ. 
μS/cm 
250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 
22ο C 37ο 

C/ml 
Σέσκλο (εκκλησία 
παιδική χαρά) 

10/11 15023 24 43 0,30 7,9 640 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,04 0 0 1 0 

Φυτόκο (Ψησταριά) << 15024 36,8 92 0,26 7,9 910 2 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,13 0 0 0 0 

Γλαφυρά (έναντι ΚΑΠΗ  
προαύλιο εκκλησίας) 

<< 15025 35 277 0,20 7,9 1500 2 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,13 0 0 2 3 

Χρυσή Ακτή Παναγίας 
(εκκλησία) 

23/11 15058 26,2 103 0,18 7,6 773 1 Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,01 0 0 3 11 

 
 
 
 

 

  
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ  

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)   

 

Όρια  
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

Σκλ 
f o 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 
mg/l 

pH 
σε 

250C 

Αγωγ. 
μS/cm 

σε 
200C/250C 

Θολ Οσμή Γεύση Χρώμα NH4
+ 

mg/l 
Oλικά 

Κολ/οειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Παραμετρική τιμή  250  6,5-9,5 2500/2790 Απ/τή Απ/τή Απ/τή Απ/τό 0,50 0 0 Άνευ 
ασυνήθους 
μεταβολής 

 1 



 
Ελεγκτική παρακολούθηση : Νοέμβριος  2015 
 

Όρια  
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

ΝΟ3
- 

mg/l 
ΝΟ2

- 
mg/l 

SΟ4
= 

mg/l 
Fe 

mg/l 
Cu 

mg/l 
Enter 

        
Αποικ/100ml 

Παραμετρική τιμή 50 0,5 250 0,2 2 0 
 

Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

ΝΟ3
- 

mg/l 
   ΝΟ2

- 
mg/l 

SΟ4
= 

mg/l 
Fe 

mg/l 
Cu 

mg/l 
Enter 
Αποικ 
/100ml 

Σέσκλο (εκκλησία παιδική χαρά) 10/11 15023 20,68 0,013 12 0,02 0,01 0 

Φυτόκο (Ψησταριά) << 15024 41,36 0,013 44 0,03 0,01 0 

Γλαφυρά (έναντι ΚΑΠΗ  προαύλιο 
εκκλησίας) 

<< 15025 12,32 0,017 70 0,16 0,01 0 

Χρυσή Ακτή Παναγίας (εκκλησία) 23/11 15058 22,44 0,013  0,02 0,03 0 

 

 

                     Τα δείγματα  με κωδ: 15023 – 15025  και  15058  αναλύθηκαν  επίσης για Νάτριο, Κάλιο, Αρσενικό, Μόλυβδο, Κάδμιο, Σελήνιο, 

Αντιμόνιο, Μαγγάνιο, Βόριο,    Νικέλιο, Αργίλιο , Χρώμιο, υδράργυρο  και ολικά κυανιούχα  

 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν πολύ μικρότερα των ορίων των παραμετρικών τιμών της ΚΥΑ και στις περισσότερες 

περιπτώσεις  μικρότερα του ορίου ανίχνευσης  της αντίστοιχης μεθόδου 
 

 2 



 
 
Μικροβιολογικός έλεγχος : Νοέμβριος 2015    
                                                                                                  

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

(*) Για τα  σημεία στα οποία υπάρχει η ένδειξη (-) δεν  χλωριώνεται το αντίστοιχο δίκτυο 

 

  
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ  

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ 

 

Όρια  
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

Υπολ.            
Χλώριο  (*)                           

(  mg/l) 

Oλικά 
Κολ/οειδή 

/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Enter 
Αποικ/100

ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C   37ο C/ml 
Παραμετρική τιμή  0 0 0 Άνευ ασυνήθους 

μεταβολής 

Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

Υπολ.            
Χλώριο  

(*)                           
(  mg/l ) 

Oλικά 
Κολ/οειδή 

/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Enter 
Αποικ 
/100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22ο C       37ο C 
/ml 

Σταγιάτες 
 (εξωτερική βρύση εκκλησίας  )     2/11 15011 - 92 55 7 24 11 

 1 
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