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Σημείο 
 Δειγμαηοληυίας 

Ημ Κφδ. 
δ/ηος 

Υπολειμ 
τλώριο                        

mg/l 

Oλικά 
Κολ/οειδή 

/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Enter 
  Αποικ/100ml 

Σσνολικά 
βακηήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Χάνια (καθέ )  11/7 16195 0,44 0 0 0 5 0 

Χάνια (κοιν βρύζη   
Λούκοσλος ) << 16196 0,39 1 0 0 0 0 

Χάνια (κοιν βρύζη   
Λούκοσλος ) 18/7 16200 0 125 27 47 64 18 

Χάνια (κοιν βρύζη   
Λούκοσλος ) 20/7 16202 0,16 0 0 0 0 2 

Χάνια (καθέ ) << 16203 0,13 0 0 0 1 1 
 

             

 

 

  

ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΥΗΜΕΙΟΤ  

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η΢ ΠΟΙΟΣΗΣΑ΢ ΠΟ΢ΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ 
 
Δημοτική Ενότητα  Αγριάς  

 

Όρια  
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

Υπολειμ 
τλώριο (*)                           

mg/l 

Oλικά 
Κολ/οειδή 

/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Enter 
        

Αποικ/100
ml 

Σσνολικά 
βακηήρια 

22ο C 37ο C/ml 

Παραμεηρική ηιμή  0 0 0 Άνεσ αζσνήθοσς 
μεηαβολής 


