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ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αγριάς

Αύγουστος 2021

Όρια
ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322
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Παραμετρική τιμή 250 6,5-9,5 2500 50
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Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα) 1/8 18469 33,4 37 0,05 32,1

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα) 2/8 18471 35,8 35 0,10 28,0

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα) 3/8 18472 33,2 35 0,05 33,3

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα) 6/8 18474 36,4 37 0,26 7,4 674 30,5

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα) 10/8 18476 35 41 0,12 7,3 683 32,1

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα) 13/8 18497 34 53 0,14 7,5 649 31,3

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα) 17/8 18498 35 41 0,13 7,4 691 36,0

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα) 20/8 18513 37 44 0,11 698 38,4

Αστέρια (οικία ) 23/8 18514 33,8 42 0,15 7,7 664 29,0

Ζαχαροπλαστείο Μπούκης « 18515 36 46 0,29 7,5 679 31,9

Άνω δρομου (οδός Τριανταφύλλου ) « 18516 35,4 46 0,20 7,5 676 30,1

Τέρμα Αγριάς (φρούτα) « 18517 35 42 0,18 7,7 665 31,2

Αγ. Γεώργιος (εξωτ βρύση εκκλησίας) « 18518 35 46 0,12 7,4 675 32,2

Βρύση οικίας συνοικισμού « 18519 36,4 46 0,17 7,4 694 34,3

Κοιν βρύση πάρκου παραλίας « 18520 33,4 42 0,14 7,4 663 28,8
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Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα) 24/8 18521 36 46 0,18 30,2

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα) 27/8 18522 34,8 46 0,09 7,4 698 29,9

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα) 31/8 18524 38 50 0,13 7,5 723 33,6

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα I της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017.

 Τα δείγματα με κωδ 18514 – 18520 αναλύθηκαν για : Υδράργυρο, μόλυβδο, αρσενικό . Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν μικρότερα των 

ορίων των παραμετρικών τιμών της ΚΥΑ ,


