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Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ Κωδ. 
δ/τος 

Σκλ 
f 

o
 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 

mg/l 

pH 
25

0
C 

Αγωγ. 
μS/cm 
20

0
C 

ΝΟ3
-
 

mg/l 

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα)  3/9 18525 36,6 51 0,26 7,5 719 33,7 

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα)  8/9 18540 26,4 51 0,10 7,5 687 29,5 

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα)  10/9 18541 33,2 48 0,10   28,8 

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα)  15/9 18553 34,8 35 0,32   26,8 

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα)  17/9 18554 35 50 0,22 7,6 675 24 

Αστέρια οικία 20/9 18555   0,28  659  

Αστέρια ( καφέ στο δρόμο)  « 18556   0,23  670  

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα)  21/9 18559   0,21  662 24,6 

Κεντρική Δεξαμενή Αγριάς (Σπαστήρα)  27/9 18576 34,8 50 0,26   25,5 

 
Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα I της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017. 

 

 Τα δείγματα με κωδ 18555 – 18556  αναλύθηκαν   για  υδράργυρο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν  μικρότερα του ορίου ανίχνευσης της 

αντίστοιχης μεθόδου ανάλυσης  

 

 

  

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ  

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
Δημοτική Ενότητα Αγριάς   

 

Όρια  
ΚΥΑ   Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 

Σκλ 
f 

o
 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 

mg/l 

pH 
σε  

25
0
C 

Αγωγ. 
μS/cm 

σε 20
0
C 

ΝΟ3
-
 

mg/l 

Παραμετρική τιμή  250  6,5-9,5 2500 50 


