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Ιανουάριος 2024 
 

     
 

Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ. Κωδ. Σκλ 
f 

o
 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 

mg/l 

pH 
σε 25

0
C 

Αγωγ. 
μS/cm 

σε 20
0
C 

Oλικά 
Κολ/ειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100 
ml 

Enter 
        

Αποικ/ 
100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22
ο 
C               37

ο 
C 

/ml 

Αγ. Γεώργιος ( εκκλησία κοιν 
βρύση) 

9/1 20136 12 9 0,31 7,9 220 <1 <1 <1 Παρουσια 
μικροορ- 
γανισμου 

<1 

Καλλιθέα (έναντι πάρκου) « 20137 36 425 0,69 7,9 1707 <1 <1 <1 <1 <1 

Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν ) « 20138 40 418 1,24 7,8 1708 <1 <1 <1 12 <1 

Πλ. Ελευθερίας  « 20139 39 411 0,72 7,8 1697 <1 <1 <1 Παρουσια 
μικροορ- 
γανισμου 

<1 

Περιοχή Δημαρχείου  (καφέ 
αρχή Δημητριάδος) 

« 20140 39 409 0,80 7,7 1691 <1 <1 <1 Κατά προσέγγιση 
4 

Κατά 
προσέγγιση 5 

Αλυκές εκκλησία  Αγ. Ειρήνη 
κοιν βρύση) 

« 20141 31 105 0,39 7,7 762 <1 <1 <1 Παρουσια 
μικροορ- 
γανισμου 

Κατά 
προσέγγιση 4 

ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση) « 20142 52 374 0,41 7,6 1710 <1 <1 <1 <1 <1 

Αγ. Σπυρίδωνας (οικια 
εξωτ.βρύση) 

« 20143 55 370 0,58 7,6 1726 <1 <1 <1 <1 <1 

`  

  

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ  

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (Δημοτικές Ενότητες Βόλου- Ν. Ιωνίας-Αισωνίας )   

 

Ορια    ΚΥΑ   Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 Σκλ 
f 

o
 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 

mg/l 

pH 
σε 

 25
0
C 

Αγωγ. 
μS/cm 

σε 20
0
C 

Oλικά 
Κολ/οειδή 

/100ml 

E. Coli 
/100ml 

Enter 
        

Αποικ/1
00ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22
ο 
C                37

ο 
C 

/ml 

Παραμετρική τιμή  250  6,5-9,5 2500 0 0 0 Άνευ ασυνήθους μεταβολής 
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Σημείο 
 Δειγματοληψίας 

Ημ. Κωδ. Σκλ 
f 

o
 

Cl- 
mg/l 

ελ.  
Cl2 

mg/l 

pH 
σε 25

0
C 

Αγωγ. 
μS/cm 

σε 20
0
C 

Oλικά 
Κολ/ειδή 
/100ml 

E. Coli 
/100 
ml 

Enter 
        

Αποικ/ 
100ml 

Συνολικά 
βακτήρια 

22
ο 
C               37

ο 
C 

/ml 

Αγ. Βαρβάρα (οικία) 9/1 20144 42 441 0,35 7,8 1758 <1 <1 <1 Παρουσια 
μικροορ- 
γανισμου 

Παρουσια 
μικροορ- 
γανισμου 

Ν. Δημητριάδα  (έναντι 
παλαιού  ΚΑΠΗ) 

« 20145 40 163 0,57 7,4 959 <1 <1 <1 Κατά προσέγγιση 
5 

Παρουσια 
μικροορ- 
γανισμου 

 
 

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα I της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 


